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Bestimmungsgemäßer Betrieb von Trinkwasserinstallationen  
 
Regelmäßiger Wasseraustausch  
 
Dauer der Abwesenheit Maßnahmen bei Außerbe-

triebnahme 
Maßnahmen bei Rückkehr oder 
Wiederinbetriebnahme 

4 Stunden bis 2 Tage keine Stagnationswasser ablaufen las-
sen 

mehrere Tage bis 4 Wo-
chen 

 
In Wohnung Stockwerks-
absperrung schließen 
 
Im Einfamilienhaus Ab-
sperrarmatur am Wasser-
zähler schließen 

 

 
Öffnen der Absperrung; 
Wasser etwa 5 Min. flie-
ßen lassen 
Öffnen der Absperrung; 
Wasser etwa 5 Min. flie-
ßen lassen 
 

 

mehr als 4 Wochen  
In Wohnung Stockwerks-
absperrung schließen 
Im Einfamilienhaus Ab-
sperrarmatur schließen 
 

 

 
 
Öffnen der Absperrung; Spülen 
der Trinkwasserinstallation 

mehr als 6 Monate Schließen der Hauptabsperrar-
matur; Entleeren der Leitungen; 
Absperren der Zulaufleitung 

Wiederinbetriebnahme nach 
ZVSHK Merkblatt bzw. DVGW 
Arbeitsblatt W557 

Mehr als 1 Jahr oder dau-
erhafte Nichtnutzung 

 
Gesamtes Gebäude: Abtren-
nen der Anschlussleitung von 
der Versorgungsleitung durch 
den Wasserversorger ( siehe 
Antrag zur Änderung des 
Wasserbezugs) 
Teile einer Anlage:  
Abtrennen der nicht mehr ge-
nutzten Anlagenteile 
 

 

 
 
 
 
Wiederinbetriebnahme nach 
ZVSHK Merkblatt bzw. DVGW 
Arbeitsblatt W557 
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